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Odpowiedzi na pytania dotyczgce postepowania ZP0.261.3.2020 ,,Rozbudowa
stacji uzdatniania wody w Rakszawie”

W dniu 10.02.2020 wptynety pytania :

Pytanie 14: Czy Zamawiajgcy moze zmniejszy¢ czas trwania gwarancji ?
Odp. 14:Zamawiajgcy nie dopuszcza zmniejszenia czasu trwania gwarancji

Pytanie 15: Czy zamawiajacy zmieni ocenne parametry i dopusci rozwigzania gwarantujgce wigksza pewnos¢
uzyskania efektéw, w tym wiekszg efektywnos¢ procesu?

Pytanie 16: Czy wskazania intensywnosci ptukania wodg nie jest duzo za mata?

Pytanie 17: Czy wiadze sanitarne dopuszczg rozwigzania z zawracaniem wod z odstanych poptuczyn z
zewngtrznego odstojnika do procesu uzdatniania?

Odp. 15,16,17

Zamawiajacy nie zmieni technologii uzdatniania wody . Pozostaje przy klasycznym rozwigzaniu
uzdatniania wody .

Podane w koncepcji parametry urzadzen sa sugestia oparta o doSwiadczenia z eksploatacji istniejacej
SUW. Wymienione w koncepcji wielko$ci s3 minimalnymi jakie mozna zastosowac.

Uzdatniona woda ma posiada¢ parametry wody do picia okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Pytanie 18 Czy zamawiajacy jest gotow zaufaé innej, wg oferenta znacznie lepszej koncepcji rozwigzania,
anizeli ta do wykorzystania z PFU?

Odp. 18 Zamawiajacy nie dopuszcza innych rozwigzan technologicznych, w szczeg6lnosci na zasadzie
zaufania.
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